
- Todas as cotas deverão ser verificadas em obra;

- Caso se verifique qualquer incompatibilidade no presente projeto, a mesma deverá de imediato ser comunicada por escrito para o projetista;

- Este desenho carece de consulta e análise de outras peças de projeto;

- Deverão ser verificadas em obra todas as condicionantes assumidas no projeto;

- Todas as Especialidades desenhadas são meramente indicativas, para a sua execução deverão ser consultados os desenhos das respetivas Especialidades;

- Não medir desenhos, utilizar apenas a cotagem. Todas as cotas apresentadas deverão ser aferidas em obra;

- Em caso de incoerência entre desenhos no Presente Projeto, a escala mais ampliada é a que vigora, no entanto, a mesma deverá de imediato ser 
comunicada por escrito para o Projetista;

- Todos os acabamentos e materiais deverão ser validados / aprovados em obra pela equipa projetista;
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Piso de refêrencia Número de compartimento
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Variação do tipoTipologia de Vão *1

Númeração do TipoCaracterização do Tipo *2

Caracterização do tipo *3 Identificação do Piso

*1 - Tipologia do Vão: P= Porta V= Vãos/Janelas *2 - Caracterização do Tipo: E= exterior I = interior *3 - Caracterização do tipo: e= exterior i= interior j= 
janela/fachada

NOTA: Os números de ordem dos vãos deverão ser verificados nos desenhos gerais de projeto da série 100.
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4.101 Porta de Desembarque C 126 m² A1/A6 - C1/C3 D2
4.102 Chegadas BusGate (Desativado) 84 m² - - C3 D13
4.103 Porta de Desembarque A 125 m² A1/A6 B6 C1 D2
4.104 Armazém Retail 30 m² A7 B4 C12 D10
4.105 Armazém Retail 30 m² A7 B4 C12 D10
4.106 AT - TEL 15 m² A10 - C3 -
4.107 Circulação ATs 11 m² A7 B3 C3 -
4.108 AT - ELEC 8 m² A10 - C3 -
4.109 Sala dos Operadores 8 m² A10 - C3 -
4.110 Armazém F&B 67 m² A7 B4 C13 D11
4.111 Armazém Retail 17 m² A7 B4 C12 D10
4.112 Armazém Retail 16 m² A7 B4 C12 D10
4.113 AT - Acesso Monta-cargas 51 m² A7 B4 C3 D10
4.114 Armazém Produtos Limpeza 8 m² A7 B4 C12 D10
4.115 Arrumos 7 m² A7 B4 C3 D10
4.116 Escadas de Emergência 20 m² A8/A11 B4 C3/C5 D9/D13
4.117 Controlo de Acessos SEF 53 m² A4/A11 B3/B6 C3 D8/D15
4.118 Escadas SEF 32 m² A8/A11 B3/B4 C3 D8/D15
4.119 Acesso SEF 41 m² A4 B3 C3 D8/D15
4.120 AT - ELEC Not Placed A7 B4 C3 -
4.120 AT - ELE 16 m² A7 B4 C3 -
4.121 AT - ELEC 16 m² A7 B4 C3 -
4.122 AT - ELEC 5 m² A7 - C3 -
4.123 Escada acesso cobertura 32 m² A7 B4 - -
4.124 ARMAZÉM SOTÉCNICA 124 m² - - - -
4.125 AT 26 m² A7 B4 C3 -
4.126 AT 26 m² A7 B4 C3 -
4.201 Escadas-Ponte de Embarque 10 29 m² A11/A12 - C5/C17/C18 D8/D15
4.202 AT - ELEC 7 m² A7 B4 C3 -
4.203 Escadas-Ponte de Embarque 9 31 m² A11/A12 - C5/C17/C18 D8/D15
4.204 AT - ELEC 6 m² A7 B4 C3 -
4.205 Escadas-Ponte de Embarque 8 31 m² A11/A12 - C5/C17/C18 D8/D15
4.206 AT - ELEC 8 m² A7 B4 C3 -
4.207 AT - AVAC 516 m² A7 B4 C3 D13
4.208 AT - AVAC 10 m² A7 B4 C3 D13
4.209 Escadas de Emergência 1 38 m² A8/A11 B4 C3/C5 D9
4.210 AT - TEL 13 m² A7 - C3 D13
4.211 AT - ELEC 19 m² A10 - C3 D13
4.212 AT - IEG (UPS) 20 m² A10 - C3 D13
4.213 AT - IEG (SEG) 12 m² A7/A10 B4 C3 D13
4.214 AT - IEG (BT) 109 m² A7/A10 B4 C3 D13
4.215 AT - IEG (MT) 106 m² A7/A10 B4 C3 D13
4.216 AT - IEG (GG1) 58 m² A7 B4 C3 D13
4.217 AT - IEG (GG2) 56 m² A7 B4 C3 D13
4.218 SERVIÇOS/ESCRITÓRIOS 569 m² - - - -
4.219 AT - AVAC 406 m² A7 B4 C3 D13
4.220 AT - AVAC 10 m² A7 B4 C3 D13
4.221 Escadas de Emergência 2 38 m² A8/A11 B4 C3/C5 D9
4.222 AT - ELEC 22 m² A10 - C3 D13
4.223 AT - TEL 24 m² A10 - C3 D13
4.224 Reserv. de água (incêndios) 166 m² A9 B5 C6 -
4.225 AT - HID Incêndios 68 m² A7 B4 C3 D13
4.226 Escadas de Emergência 24 m² A8/A11 B4 C3/C5 D9
4.227 AT-AVAC 4 m² A7 B4 C3 -
4.301 Escadas-Ponte de Embarque 7 39 m² A11/A12 B6/B8 C5/C17/C18 D8/D15
4.302 AT - ELEC 12 m² A7 B4 C3 -
4.303 Escadas-Ponte de Embarque 6 40 m² A11/A12 B6/B8 C17/C18 D8/D15
4.304 AT - ELEC 12 m² A7 B4 C3 -
4.305 Escadas-Ponte de Embarque 5 40 m² A11/A12 B6/B8 C5/C17/C18 D8/D15
4.306 AT - ELEC 12 m² A7 B4 C3 -
4.307 AT - AVAC 517 m² A7/A10 B4 C3 D13
4.308 AT - AVAC 11 m² A7 B4 C3 D13
4.309 Escadas de Emergência 3 38 m² A8/A11 B4 C3/C5 D9
4.310 AT - TEL 17 m² A10 - C3 D13
4.311 AT - ELEC 14 m² A10 - C3 D13
4.312 Reserv. água (Não Potável) 183 m² A9 B5 C6 -
4.313 AT - HID Água Potável 276 m² A7 B4 C3 D13
4.314 Reservatórios de Água (Potável) 286 m² A9 B5 C6 -
4.315 AT - AVAC 520 m² A7 B4 C3 D13
4.316 AT - AVAC 10 m² A7 B4 C3 D13
4.317 Escadas de Emergência 4 38 m² A8/A11 B4 C3/C5 D9
4.318 AT - ELEC 17 m² A10 - C3 D13
4.319 AT - TEL 13 m² A10 - C3 D13
4.320 AT - COM 10 m² A7 B4 C3 D13
4.321 LOUNGE 356 m² - - - -
4.322 JARDIM INTERIOR 256 m² A6 - C3/C14 D7
4.323 AT Jardim interior 11 m² A7 B4 C3 D13
4.324 Chillers 240 m² A12 B4 C5/C18 -
4.325 Posto Transformação 8.3 46 m² A10/A12 B4 C5/C18 -
4.401 Escadas-Ponte de Embarque 4 40 m² A11/A12 B6/B8 C17/C18 D8/D15
4.402 AT - ELEC 13 m² A7 B4 C3 D13
4.403 Escadas-Ponte de Embarque 3 41 m² A11/A12 B6/B8 C17/C18 D8/D15
4.404 AT - ELEC 11 m² A7 B4 C3 D13
4.405 Escadas-Ponte de Embarque 2 39 m² A11/A12 B6/B8 C17/C18 D8/D15
4.406 AT - ELEC 12 m² A7 B4 C3 -
4.407 Escadas-Ponte de Embarque 1 37 m² A11/A12 B6/B8 C17/C18 D8/D15
4.408 AT - ELEC 13 m² A7 B4 C3 D13
4.410 AT - HID Incêndios 40 m² A7/A10 B4 C3 D13
4.411 Reserv. água (incêndios) 139 m² A9 B5 C6 -
4.412 AT- IEG (SEG) 14 m² A7/A10 B4 C3 D13
4.413 AT- IEG (UPS) 29 m² A10 - C3 D13
4.414 AT- IEG (BT) 81 m² A10 - C3 D13
4.415 AT- IEG (MT) 74 m² A7A10 B4 C3 D13
4.416 AT- IEG (GG2) 47 m² A7 B4 C3 D13
4.417 AT- IEG (GG1) 47 m² A7 B4 C3 D13
4.418 AT - ELEC 16 m² A10 - C3 D13
4.419 AT - TEL 17 m² A10 - C3 D13
4.420 Escadas de Emergência 5 38 m² A8/A11 B4 C3/C5 D9
4.421 AT - AVAC 10 m² A7 B4 C3 D13
4.422 AT - AVAC 488 m² A7 B4 C3 D13
4.423 SERVIÇOS/ESCRITÓRIOS 579 m² - - - -
4.424 AT - COM 10 m² A7 B4 C3 D13
4.425 AT - TEL 17 m² A10 - C3 D13
4.426 AT - ELEC 14 m² A10 - C3 D13
4.427 Escadas de Emergência 6 38 m² A8/A11 B4 C3/C5 D9
4.428 Serviços DAS 10 m² A7 B4 C3 D13
4.429 AT - AVAC 575 m² A7 B4 C3 D13
4.430 AT - TEL 24 m² A10 - C3 D13
4.431 AT - ELEC 15 m² A10 - C3 D13
4.432 Escadas de Emergência 7 38 m² A8/A11 B4 C3/C5 D9
4.433 AT - AVAC 10 m² A7 B4 C3 D13

Área Útil Nivel 4 8985 m²
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